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1. Podstawy formalno-prawne opracowania
Instrukcje opracowano na podstawie :

1.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz.
492).

1.2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.

1.4. Instrukcji prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych,
kablowych oraz urzgdzeniach rozdzielczych do 1kV- obowigzujgcej na terenie
dziatania TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.5. Instrukcji przegladu pod napieciem urzadzen elektroenergetycznych do 30 kV-
obowigzujacej na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy

1.6. Zasad nadawania upowaznien pracownikom zajmujacym sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji - obowigzujacych
na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A.

2. Postanowienia ogdlne

2.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg zasady organizacji pracy brygad obcych wykonawcéw -zwanych
dalej Wykonawcami, przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego
napiecia (230/400 V) oraz $redniego napiecia (20 kV) stanowigcych wtasno$é TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Niniejsza instrukcja zastepuje instrukcje nr ew. IR-012/02 opracowang w maju 2013r.

2.2. Opis zmian

Zaktualizowano akty prawne wymienione w ppkt. 1.1, 1.2 i 1.4. Usunieto ppkt. 1.3.
Dostosowano zapisy niniejszej instrukcji do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Zmieniono miejsce zdeponowania kluczy od nietypowych ktédek — zamiast RDR bedzie
wtasciwy terenowo RDP w miejscu wskazanym przez kierownika RDP (pkt. 2.6.2.3 i 3b)

2.3. Zakres zastosowania instrukcji

Instrukcja ma zastosowanie dla prac wykonywanych przy urzadzeniach:

2.3.1. Liniach napowietrznych oswietlenia drogowego prowadzonych niezaleznie od
sieci napowietrznych - dystrybucyjnych nN —230/400 V.
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2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.

Linia napowietrznych oéwietlenia drogowego zabudowanych na liniach
napowietrznych - dystrybucyjnych nN — 230/400 V - sieci wspdlne.

Liniach kablowych o$wietlenia drogowego — 230/400 V.

Liniach napowietrzno-kablowych oswietlenia drogowego — 230/400 V.
Liniach napowietrznych nN — 230/400 V - dystrybucyjnych.

Liniach kablowych nN—230/400 V - dystrybucyjnych.

Liniach kablowo-napowietrznych nN — 230/400 V - dystrybucyjnych.
Liniach napowietrznych SN — 20 kV — dystrybucyjnych,

Liniach kablowych SN - 20 kV - dystrybucyjnych,

Liniach kablowo-napowietrznych SN — 20 kV — dystrybucyjnych,
Stacjach transformatorowych 20/0,4 kV.

Prace te bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej miedzy TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy a Wykonawca.

2.4. Umowa zawarta miedzy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy a Wykonawca

Umowa powinna zawiera¢ w szczegdlnosci :

8)

okreslenie obszaru sieci elektroenergetycznej przekazanego Wykonawcy,
Umowa powinna by¢ zawarta na czas okreslony uwarunkowany zakresem prac,

zakres prac  eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych lub
modernizacyjnych w sieci dystrybucyjnej lub sieci o$wietlenia drogowego
powierzony do wykonania Wykonawcy,

doktadne, jednoznaczne okreslenie obowiazkéw i odpowiedzialnodci stron
w zakresie usuwania zaktocen i awarii przez stuzby eksploatacyjne TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy na udostepnionym obszarze sieci
elektroenergetycznej,

dokfadne, jednoznaczne okreslenie odpowiedzialnosci za zaktdcenia i przerwy
w dostawie energii elektrycznej i uszkodzenia w sieci energetycznej
spowodowane przez Wykonawce na skutek wadliwego wykonania prac oraz
odpowiedzialnoéci za straty z tym zwigzane a poniesione przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy,

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za przestrzeganie przepisow BHP przy
wykonywaniu prac i skutki ewentualnych wypadkéw przy pracy,

okreslenie trybu, wielkosci oraz formy odptatnosci za czynnosci wykonane przez
pracownikéw TAURON Dystrybucja  S.A. Oddziat w Legnicy na rzecz
Wykonawcy,

wykaz pracownikéw Wykonawcy, ktérzy beda wykonywaé prace wskazane
W porozumieniu,
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9) kserokopie waznych $wiadectw kwalifikacyjnych ,E” stosownych do zakresu
wykonywanych prac,

10) kserokopie $wiadectw ukonczenia kursu wykonywania prac pod napieciem jesli
umowa obejmuje wykonywanie prac w technologii PPN,

11) kserokopie waznych zaswiadczen lekarskich i badan psychologicznych
stwierdzajacych brak przeciwwskazan do wykonywania prac objetych Umowa.
Wykonawca odpowiedzialny jest za aktualnos¢ ww. zadwiadczen lekarskich
i badan psychologicznych przez okres trwania Umowy,

12) wniosek o nadanie upowaznien o ktérych mowa w pkt. 2.5.4. stosownie do
zakresu prac ujetych w Umowie, a w przypadku posiadania przez Wykonawce
aktualnych upowaznien - kopie tych upowaznien. Zatgcznik nr 1 do niniejszej
Instrukcji zawiera wzér Wniosku o nadanie upowaznien.

Uwaga.

Komédrka organizacyjna przeprowadzajaca przetarg na wykonanie prac przez
Wykonawce obcego, ktéry ztozyt wniosek o nadanie upowaznien, o ktérym mowa
w pkt. 2.4 ppkt.12, otrzymany wniosek przesyta do Komisji ds. nadawania upowaznien
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy dotgczajgc dokumenty
wyszczegolnione w pkt. 2.4 ppkt. 9-11.

2.5. Organizacja i warunki wykonania pracy

2.5.1. Instrukcje obowiagzujace w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy
w zakresie organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.

2) Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV -
obowigzujaca na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy.

3) Instrukcja przegladu pod napieciem urzadzen elektroenergetycznych do 30 kV -
obowigzujaca na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy.

2.5.2. Wykonujgc prace przy urzadzeniach energetycznych stanowigcych wtasno$¢
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Wykonawca bedzie stosowat
zasady organizacji pracy okreSlone w niniejszej Instrukcji oraz instrukcjach
okreslonych w pkt. 2.5.1.

2.5.3. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy udostepni Wykonawcy instrukcje
obowigzujagce Wykonawce przy wykonywaniu prac przy urzgdzeniach
energetycznych.

2.5.4. Wykonawca uzyska wymagane upowaznienia do: samodzielnego wstepu do
pomieszczen lub na teren ruchu energetycznego, wykonywania czynnosci
taczeniowych na urzadzeniach energetycznych, wykonywania prac pod
napieciem (odpowiednio do zakresu wykonywanych prac) zgodnie z trybem ich
uzyskiwania obowigzujacym w TAURON Dystrybucja S.A.
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2.5.5.

Upowaznienia o ktérych mowa w pkt. 2.5.4. wydawane beda:
e na okres jednego roku- przy umowach trwajacych krécej niz jeden rok,
e na czas okreslony w Umowie z terminem waznosci do korica roku - przy
umowach trwajacych dtuzej niz jeden rok.
Upowaznienia mogg by¢ w kazdym czasie wycofane.

2.6. Tryb postepowania — prace wykonywane przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia

2.6.1.

2.6.2.

Prace wykonywane jednorazowo oraz wykonywane przez kilka dni i nie
wymagajace codziennego zatgczania odcinka sieci objetego pracami.
Prace wykonywaé¢ zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy
Urzadzeniach Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. w trybie prac
w warunkach szczegdlnego zagrozenia. Wydanie polecenia pisemnego,
przygotowanie strefy pracy oraz dopuszczenie do pracy zespotu Wykonawcy
(zespotu pracownikéw kwalifikowanych) dokonujg pracownicy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Prace wykonywane cyklicznie (przez kilka dni) z konieczno$cig codziennego
zatgczania odcinka objetego pracami po zakorczeniu etapu prac. Prace
wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy
Urzadzeniach Energetycznych w trybie prac w warunkach szczegdlnego
zagrozenia. Przy wykonaniu prac nalezy stosowaé ponizsze zasady:

2.6.2.1. Do organizacji pracy musza by¢ wyznaczenie:

e pracownik Wykonawcy, posiadajgcy upowaznienie do wykonywania
czynnosci tgczeniowych na urzgdzeniach TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy, do przygotowania strefy pracy i dopuszczenia do
pracy petnigcy funkcje dopuszczajgcego,

e  pracownik TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy do nadzoru nad
pierwszym przygotowaniem strefy pracy i dopuszczeniem do pracy przez
pracownika Wykonawcy oraz sprawdzenia wykonania catego zakresu
prac, zlikwidowania strefy pracy i ztozenia koordynujgcemu meldunku
o zakonczeniu prac,

e pracownik TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy — koordynujacy,
pracownik Wykonawcy do prowadzenia robdt jako kierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych lub nadzorujgcy.

2.6.2.2. Zespdt pracownikéw Wykonawcy musi byé wyposazony w samochdd,

facznosé¢ radiowg lub telefoniczng oraz odpowiednie Srodki techniczne do
przygotowania strefy pracy (sprzet ochronny oraz sprzet niezbedny do
przygotowania strefy pracy)

2.6.2.3. Pracownik TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy wyznaczony do

nadzoru nad pierwszym przygotowaniem strefy pracy i dopuszczeniem do
pracy ma obowigzek:

e  kontrolowania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem strefy pracy
i dopuszczeniem do pracy wykonywanej przez pracownika Wykonawcy,

JInstrukcja organizacji prac zespotow pracownikéw obcych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych Strona 7 z 11
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy - IR-012/02 (wersja trzecia)



2.6.24.

2.6.2.5.

2.6.2.6.

2.6.2.7.

2.6.2.8.

sprawdzenia sprawnosci $rodkéw tgcznosci bedacych w dyspozyciji
zespotu pracownikéw Wykonawcy,

nadzorowania zabezpieczenia napedéw facznikdéw ktérymi wykonano
przerwe w obwodzie niezbedng do przygotowania strefy pracy,
zamkniecia szafek rozdzielczych, zlgcz kablowych oraz drzwi do
rozdzielni nN stacji 20/0,4 kV. Do tych czynnosci nalezy stosowa¢ ktodki
patentowe (nietypowe) do ktérych pierwszy klucz otrzymuje wyznaczony
na dopuszczajgcego pracownik Wykonawcy, a drugi rezerwowy zostaje
zdeponowany w siedzibie wtasciwego RDP w miejscu wskazanym przez
kierownika RDP.

nadzorowanie oznakowania poprzez wywieszenie tablic informacyjnych
i ostrzegawczych napeddéw tacznikéw ktérymi  wykonano przerwe
w obwodzie.

Pierwsze przygotowanie strefy pracy z pierwszym wytaczeniem oraz
dopuszczenie do pracy zespolu pracownikow Wykonawcy wykonuje
wyznaczony pracownik Wykonawcy (petniacy funkcje dopuszczajgcego)
pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Po zakonczeniu etapu robét dopuszczajgcy sprawdza stan urzadzen
i zgtasza zakonczenie etapu robét i likwidacje strefy pracy koordynujgcemu
i za jego zgoda zatgcza napiecie - wykonuje czynnosci tgczeniowe
pozostawiajac napedy tfacznikdw zabezpieczone nietypowymi ktédkami
Przerwe w pracy wymagajacag ponownego dopuszczenia nalezy odnotowac
w poleceniu na prace.

Ponowne przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie wykonuje pracownik
Wykonawcy - dopuszczajacy, bez udziatu pracownika TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy wyznaczonego do nadzoru.

Zakoriczenie catosci prac objetych poleceniem odbywa sie w obecnosci
i pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy
i obejmuje :
likwidacje strefy pracy przez dopuszczajgcego,
odbidr robét i przekazanie obiektu (obszaru sieci) TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy — pisemnie (notatka stuzbowa ),
przekazanie kluczy od kiédek nietypowych przez dopuszczajacego
pracownikowi TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy,
zgtoszenie koordynujagcemu o zakonczeniu catosci prac objetych
poleceniem, zgtoszenia dokonuje pracownik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy wyznaczony do prowadzenia nadzoru.
Wszystkie polecenia ruchowe wydane przez dyspozytora ruchu TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Pracownik Wykonawcy petnigcy
funkcje dopuszczajgcego ma obowigzek zapisa¢ w dzienniku operacyjnym.
Zarejestrowany, imienny dziennik operacyjny zostanie wydany
wskazanemu przez Wykonawce Pracownikowi petnigcemu funkcje
dopuszczajgcego. Wszelkie zapisy w dzienniku moze wykonywac¢ tylko
Pracownik, ktéremu imiennie przypisano dziennik. Dziennik operacyjny jest
dokumentem ruchowym bedacym witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy i podlega okazaniu lub zwrotowi na kazde wezwanie
jego wiasciciela.
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2.7.Tryb postepowania — prace wykonywane przy urzadzeniach
bedacych pod napieciem (technologia PPN)

2.7.1. Instrukcja wykonywania prac pod napieciem (PPN)

Zespoly Wykonawcy wykonujg prace przy urzadzeniach bedgcych pod
napieciem zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy instrukcjami, o ktérych mowa w pkt. 1.4 i 1.5 niniejszej
Instrukcji.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych pod napigciem
moga byé wykonywane wytacznie na polecenie pisemne przez
pracownikéw posiadajacych kwalifikacje i spetniajacych wymagania
okreslone w ww. instrukcjach PPN oraz posiadajacych wymagane
upowaznienia o ktérych mowa w pkt. 2.5.4 niniejszej Instrukcii.

2.7.2. Zakres prac objetych poleceniem pisemnym

Polecenia pisemne wystawia¢ nalezy na prace wykonywane w jednej strefie
pracy dla jednej brygady.

Dopuszcza sie aby strefa pracy obejmowata swym zasiegiem sie¢ nN -
0,4 kV zasilang z jednej stacji transformatorowej 20/0,4 kV pod warunkiem,
ze wszystkie obwody sa obwodami promieniowymi lub wykonano trwate
rozmostkowania w miejscach podziatéw sieci.

3. Uwagi koncowe

W sytuacjach awaryjnych, wyjatkowo wymagajgcych zmiany warunkéw pracy, w czasie
gdy obiekt znajduje sie w dyspozycji Wykonawcy, pracownik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy na polecenie dyspozytora ruchu wykona nastepujace czynnosci:

a. Prace przy urzadzeniach wytaczonych i przygotowanej strefie pracy
(samodopuszczenie zespotu pracownikéw kwalifikowanych Wykonawcy) — na
polecenie koordynujacego pracownik TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy przerywa prace brygady Wykonawcy i nadzoruje likwidacje strefy pracy
prowadzong przez dopuszczajacego, nastepnie wymienia kiddki nietypowe
zatozone na napedach facznikéw na typowe uniemozliwiajgc tym samym
Wykonawcy dokonywanie czynnosci taczeniowych,

b. Jezeli stan awarii wystgpit w czasie przerwy w pracy, wéwczas po otrzymaniu
nietypowych kluczy zdeponowanych w siedzibie wtadciwego RDP (w miejscu
wskazanym przez kierownika RDP), pracownik TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy dokonuje zmiany uktadu potgczen zgodnie z poleceniem
koordynujacego zmienia na napedach tacznikdw kitddki nietypowe na typowe,
uniemozliwiajagc tym samym ewentualne manipulacje taczeniowe przez
dopuszczajgcego — pracownika Wykonawcy.

c. Prace przy urzadzeniach bedacych pod napieciem (PPN) — na polecenie
koordynujacego, dopuszczajacy — pracownik Wykonawcy przerywa prace
i likwiduje strefe pracy. Od tej chwili do odwotania obiekt nalezy traktowac jako nie
przystosowany do prowadzenia prac wg niniejszej Instrukciji.
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Zafgcznik nr 1do Instrukcji IR-012/02

pieczgtka komdrki organizacyjnej (miejscowosé i data )
WNIOSEK
o nadanie upowaznien
N EE VI o Y I o 1= U
NUMEE PESEL ....eiiiiiiiii ittt et et et et een e a et easaere s e e e eneaaenen st aausssanearsaersnsses
Zatrudniony od .....c.oeeieiiiiiinninnne. W ettt ettt e ettt e e et e e ean e renaa et ea e areeaaen
L3 €= U Lo L[] 1o T U O OO

Posiadane swiadectwa kwalifikaCyjne ..........oeiiiieimieiiiiii i

I o o

POSIadaNe UPOWAZNIBMIA. .. vu.eeeeenit ettt e re et e et st st sre s s e s s e b

RODZAJ | ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPOWAZNIEN *

1.5 Wykonywanie czynnosci taczeniowych na urzadzeniach energetycznych: nN, SN, 110 kV, 220 kV? na
(=111 ] 1= Y R
1.6 Wykonywanie prac pod napieciem:

1.6.1 na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV na terenie .......cccovvcviviiciiiiiiin,

podpis pracownika podpis wnioskodawcy

podpis Sekretarza Komisji

) niepotrzebne skreslié

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku, Nr 89
poz.828 z pdzn. zm.)
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Z egzaminu przeprowadzonego w dniu
Dla nadania upowaznien Panu /Pani’
Legitymujacemu sie nr PESEL
Zatrudnionemu na stanowisku

PROTOKOL NR.....ooveveeeeeeveeereenne

Przez Komisje ds. nadawania upowaznier” Zespét egzaminacyjny” w skiadzie:

1.
2.
3.
4.
5.

Przewodniczacy
Sekretarz
Cztonek
Cztonek

Cztonek

W/w ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym K negatywnym K

Na podstawie wyniku egzaminu stwierdza sig, ze pracownik speinia’ nie spemia’ wymagania dla nadania
upowaznien w zakresie

1.4. Samodzielny wstep do pomieszczen lub na teren ruchu energetycznego naterenie ............c.cooeivneenne

1.5. Wykonywanie czynnosci faczeniowych na urzadzeniach energetycznych: nN, SN, 110 kV, 220 kV" na

L2101 2 11=

1.6. Wykonywanie prac pod napieciem:

1.6.1 na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV na terenie ............ccoovviiniiiiiiniinn,

L e Podpis egzaminowanego ...........ccoevvviiiiiiiniininiiennns
2. eeerrrrrern e ene e naaaanas
T PPN Protokdt zatwierdzam:
PPt
O Podpis Przewodniczacego Komis ds. nadawania upowazniert
*) niepotrzebne skresli¢
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