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Przedmiar ROBÓT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 L-722
1.1 Demontaż linii napowietrznej SN 20 kV

1
d.1.

1

KNR 5-12
0501-04
z.o.3.3. 

Demontaż przewodów roboczych AFL-6 o przekr. 120 mm2
Krotność = 3

km

0.315 km 0.315
RAZEM 0.315

2
d.1.

1

E 0510
4400-08

Demontaż kabli energetycznych mocowanych do słupa na słupach betono-
wych
Krotność = 6

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.

1

KNR 5-12
0305-02
z.o.3.3. 

Demontaż słupów bliżniaczych z żerdziami E o długości 15 m w liniach jedno-
torowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju 120 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 5-12
0305-08
z.o.3.3. 

Demontaż słupów odporowych z żerdziami BSW o długości 14 m w liniach jed-
notorowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju 120 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 5-12
0403-07
z.o.3.3. 

Demontaż odgromników na słupach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.

1

KNR 5-12
0402-09
z.o.3.3. 

Demontaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO 20 kV dla przewodów AFL-6
o przekroju 120 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1.

1

KNR 5-12
0402-10
z.o.3.3. 

Demontaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO2 20 kV dla przewodów AFL-
6 o przekroju 120 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.

1

KNR 5-12
0401-02

Demontaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie leżącym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNR 5-12
0406-03
z.o.3.3. 
analogia

Demontaż elementów stalowych na słupie w linii o przekroju przewodów 120
mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1.

1

KNR 5-13
0801-01

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

11
d.1.

1

KNR 5-13
0801-08

Transport wewnętrzny - dod za każde następne 5.0 km t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

1.2 Stanowisko słupowe SN 20 kV
12

d.1.
2

KNR 5-12
0001-08

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe linii napowietrznych
SN o dł 15,0 m

stan.

1 stan. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2

KNR 5-12
0011-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

14
d.1.

2

KNR 5-12
0003-08

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z fundamentem linii
napowietrznej SN Kb2go-15/50 z rozłącznikiem 100A i zejściem kablowym
oraz ustojem Usm15

słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar ROBÓT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

2

KNR 5-12
0404-04

Montaż na słupach układów rozłącznikowych - RN III-24/4 100A szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNR 5-12
0004-04

Montaż izolatorów odciągowych kompozytowych dla linii o przekroju do 120
mm2 na słupach i stacji transformatorowej - ŁO 2/2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.

2

KNR 5-12
0501-04
9901-1
9901-1
9901-2 

Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekr. 120 mm2 - utrud-
nienia I stopnia - utrudnienia II stopnia - roboty w pasie ruchu pieszego i koło-
wego - istniejące przewody
Krotność = 3

km

0.056 km 0.056
RAZEM 0.056

18
d.1.

2

KNR 5-12
0502-04
9901-2 

Dodatek na wykonanie skrzyżowań dróg lub torów kolejowych przy przekroju
przewodów 120 mm2 - roboty w pasie ruchu pieszego i kołowego

skrzyż.

1 skrzyż. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR 5-12
0004-02

Montaż izolatorów wsporczych - ZM szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR 5-12
0403-07
9901-1
9901-1 

Montaż ograniczników przepięć POLIM-D 24L kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

2

KNR 5-12
0007-04

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej SN o przekroju 120 mm2 -
mostki łączące
Krotność = 6

km/3
przew.

0.01 km/3
przew.

0.010

RAZEM 0.010
22

d.1.
2

KNR 5-13
0301-04

Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na głębokości
pow. 0.6 do 1.2 m

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

23
d.1.

2

KNR 5-13
0301-05

Uziom prętowy TP 2 + 4×20 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

24
d.1.

2

KNR 5-14
0604-01

Przykrecanie tabliczek opisowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.

2

KNP 18 D13
1347-07

Pomiar napięcia rażenia dotykowego o napięciu do 110 kV, pierwszy pomiar szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNP 18 D13
1346-01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw-
sze złącze kontrolne

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Linia kablowa SN 20 kV
27

d.1.
3

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m odc

2 odc 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

3

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

329 m2 329.000
RAZEM 329.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.1.

3

KNR-W 2-01
0702-04

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i
szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

329 m 329.000
RAZEM 329.000

30
d.1.

3

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.6 m
Krotność = 2

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

31
d.1.

3

KNR 5-10
0101-04

Ręczne układanie kabli jednożyłowych XRUHAKXS 1x240/25 12/20 kV w ro-
wach kablowych
Krotność = 6

m

329 m 329.000
RAZEM 329.000

32
d.1.

3

E 0510
4400-07

Układanie kabli wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słu-
pach betonowych - XRUHAKXS 1x240/25 mm2 12/20 kV
Krotność = 2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1.

3

E 0510
4400-03

Układanie kabli na słupie -  XRUHAKXS 1x240/25 mm2 12/20 kV
Krotność = 2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.1.

3

KNR 5-10
0512-06

Montaż w rowach muf przelotowych POLJ 24 20kV na kablach jednożyłowych
z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-01
0705-04

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m
i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

329 m 329.000
RAZEM 329.000

36
d.1.

3

KNR 5-10
0614-03

Montaż głowic napowietrznych POLT-24D/1XO-L12B na kablach 1-żyłowych
Krotność = 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1.

3

KNR 5-14
0604-01

Przykrecanie tabliczek opisowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.1.

3

KNP 18 D13
1328-05

Pomiar linii kablowej o napięciu 20kV, o długości do 1000m odc

2 odc 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1.

3

KNR 2-31
0103-01
z.o.2.13.
9902-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

329 m2 329.000
RAZEM 329.000

40
d.1.

3

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.IV

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

2 L-724
2.1 Demontaż linii napowietrznej SN 20 kV
41

d.2.
1

KNR 5-12
0501-04
z.o.3.3. 

Demontaż przewodów roboczych AFL-6 o przekr. 120 mm2
Krotność = 3

km

0.316 km 0.316
RAZEM 0.316

42
d.2.

1

E 0510
4400-08

Demontaż kabli energetycznych mocowanych do słupa na słupach betono-
wych
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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43
d.2.

1

KNR 5-12
0305-02
z.o.3.3. 

Demontaż słupów bliżniaczych z żerdziami E o długości 15 m w liniach jedno-
torowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju 120 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.

1

KNR 5-12
0305-08
z.o.3.3. 

Demontaż słupów odporowych z żerdziami BSW o długości 14 m w liniach jed-
notorowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju 120 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

1

KNR 5-12
0403-07
z.o.3.3. 

Demontaż odgromników na słupach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.

1

KNR 5-12
0402-09
z.o.3.3. 

Demontaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO 20 kV dla przewodów AFL-6
o przekroju 120 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.2.

1

KNR 5-12
0402-10
z.o.3.3. 

Demontaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO2 20 kV dla przewodów AFL-
6 o przekroju 120 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2.

1

KNR 5-12
0406-03
z.o.3.3. 
analogia

Demontaż elementów stalowych na słupie w linii o przekroju przewodów 120
mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.2.

1

KNR 5-13
0801-01

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

50
d.2.

1

KNR 5-13
0801-08

Transport wewnętrzny - dod za każde następne 5.0 km t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

2.2 Stanowisko słupowe SN 20 kV
51

d.2.
2

KNR 5-12
0001-08

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe linii napowietrznych
SN o dł 15,0 m

stan.

1 stan. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.

2

KNR 5-12
0011-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

53
d.2.

2

KNR 5-12
0003-08

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z fundamentem linii
napowietrznej SN Kb2go-15/50 z rozłącznikiem 400/100A i zejściem kablowym
oraz ustojem Usm15

słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.

2

KNR 5-12
0404-04

Montaż na słupach układów rozłącznikowych - RN III-24/4 100A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.

2

KNR 5-12
0004-04

Montaż izolatorów odciągowych kompozytowych dla linii o przekroju do 120
mm2 na słupach i stacji transformatorowej - ŁO 2/2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.2.

2

KNR 5-12
0501-04
9901-1
9901-1
9901-2 

Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekr. 120 mm2 - utrud-
nienia I stopnia - utrudnienia II stopnia - roboty w pasie ruchu pieszego i koło-
wego - istniejące przewody
Krotność = 3

km

0.043 km 0.043
RAZEM 0.043
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Przedmiar ROBÓT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57
d.2.

2

KNR 5-12
0502-04
9901-2 

Dodatek na wykonanie skrzyżowań dróg lub torów kolejowych przy przekroju
przewodów 120 mm2 - roboty w pasie ruchu pieszego i kołowego

skrzyż.

1 skrzyż. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.

2

KNR 5-12
0403-07
9901-1
9901-1 

Montaż ograniczników przepięć POLIM-D 24L kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.

2

KNR 5-12
0007-04

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej SN o przekroju 120 mm2 -
mostki łączące
Krotność = 3

km/3
przew.

0.01 km/3
przew.

0.010

RAZEM 0.010
60

d.2.
2

KNR 5-13
0301-04

Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na głębokości
pow. 0.6 do 1.2 m

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

61
d.2.

2

KNR 5-13
0301-05

Uziom prętowy TP 2 + 4×20 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

62
d.2.

2

KNR 5-14
0604-01

Przykrecanie tabliczek opisowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.2.

2

KNP 18 D13
1347-07

Pomiar napięcia rażenia dotykowego o napięciu do 110 kV, pierwszy pomiar szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.

2

KNP 18 D13
1346-01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw-
sze złącze kontrolne

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Linia kablowa SN 20 kV
65

d.2.
3

KNP 18 D13
1329-01

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.

3

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

334 m2 334.000
RAZEM 334.000

67
d.2.

3

KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

68
d.2.

3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
Krotność = 2

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

69
d.2.

3

KNR 5-10
0101-04

Ręczne układanie kabli jednożyłowych XRUHAKXS 1x240/25 12/20 kV w ro-
wach kablowych
Krotność = 3

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

70
d.2.

3

E 0510
4400-07

Układanie kabli wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słu-
pach betonowych - XRUHAKXS 1x240/25 mm2 12/20 kV

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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71
d.2.

3

E 0510
4400-03

Układanie kabli na słupie -  XRUHAKXS 1x240/25 mm2 12/20 kV m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

72
d.2.

3

KNR 5-10
0512-06

Montaż w rowach muf przelotowych POLJ 24 20kV na kablach jednożyłowych
z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.

3

KNR-W 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m
i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

74
d.2.

3

KNR 5-10
0614-03

Montaż głowic napowietrznych POLT-24D/1XO-L12B na kablach 1-żyłowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.2.

3

KNR 5-14
0604-01

Przykrecanie tabliczek opisowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.2.

3

KNP 18 D13
1328-05

Pomiar linii kablowej o napięciu 20kV, o długości do 1000m odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.

3

KNR 2-31
0103-01
z.o.2.13.
9902-02 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

334 m2 334.000
RAZEM 334.000

78
d.2.

3

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.IV

m3

27 m3 27.000
RAZEM 27.000
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